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ZCJCBG-04

编制： 审核： 批准：

样品名称 二次供水 规格数量 500mL/袋+3L

样品状态 液体 样品包装 无菌袋+塑料壶

采(送)样人 张卫东 采(送)样日期 2023-05-10

受检单位
取水点:福桂家园小区，物业经理

刘明 手机号:13903961826
联系方式 /

样

品

信

息

受检单位地址 /

委托单位  汝南县清源自来水有限公司 联系方式 13939612376客

户

信

息 委托单位地址  /

样品编号 SZ2305033001 样品接收日期 2023-05-10

样品检验日期 2023年05月10日-2023年05月18日

检验项目 见下页

检

验

信

息

判定依据  GB 5749-2022

检

验

结

论

经检验，所检项目符合GB 5749-2022标准要求。

                                                                                                             

（检测检验专用章）

                                                     签发日期：2023年05月18日

备

注
 /
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序号 检测项目 单位 检测方法 标准指标 检测值
单项

判定

1 总大肠菌群 MPN/100mL
GB/T 5750.12-2006

(2.1 多管发酵法)
不应检出 未检出 合格

2 菌落总数 CFU/mL
GB/T 5750.12-2006

(1.1 平皿计数法)
≤ 100 14 合格

3 砷 mg/L

GB/T 5750.6-2006

(6.6 电感耦合等离子

体质谱法)

≤ 0.01 2.18×10⁻³ 合格

4 铅 mg/L

GB/T 5750.6-2006

(11.7 电感耦合等离

子体质谱法)

≤ 0.01 ＜7×10⁻⁵ 合格

5 汞 mg/L

GB/T 5750.6-2006

(8.4 电感耦合等离子

体质谱法)

≤ 0.001 1.1×10⁻⁴ 合格

6 氟化物 mg/L
GB/T 5750.5-2006

(3.2 离子色谱法)
≤ 1.0 0.392 合格

7 硝酸盐(以N计) mg/L
GB/T 5750.5-2006

(5.3 离子色谱法)
≤ 10 1.01 合格

8 色度(铂钴色度单位) 度

GB/T 5750.4-2006

(1.1 铂-钴标准比色

法)

≤ 15 ＜5 合格

9 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU

GB/T 5750.4-2006

(2.1 散射法-福尔马

肼标准)

≤ 1 ＜0.5 合格

10 臭和味 /
GB/T 5750.4-2006

(3.1 嗅气和尝味法)
无异臭、异味 无异臭、异味 合格

11 肉眼可见物 /
GB/T 5750.4-2006

(4.1 直接观察法)
无 无 合格

12 pH /
GB/T 5750.4-2006

(5.1 玻璃电极法)
6.5～8.5 7.21 合格

13 铝 mg/L

GB/T 5750.6-2006

(1.5 电感耦合等离子

体质谱法)

≤ 0.2 8×10⁻⁴ 合格

14 铁 mg/L

GB/T 5750.6-2006

(2.4 电感耦合等离子

体质谱法)

≤ 0.3 6.8×10⁻³ 合格

15 锰 mg/L

GB/T 5750.6-2006

(3.6 电感耦合等离子

体质谱法)

≤ 0.1 1.52×10⁻³ 合格
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序号 检测项目 单位 检测方法 标准指标 检测值
单项

判定

16 铜 mg/L

GB/T 5750.6-2006

(4.6 电感耦合等离子

体质谱法)

≤ 1.0 1.6×10⁻⁴ 合格

17 锌 mg/L

GB/T 5750.6-2006

(5.6 电感耦合等离子

体质谱法)

≤ 1.0 7.2×10⁻³ 合格

18 氯化物 mg/L
GB/T 5750.5-2006

(2.2 离子色谱法)
≤ 250 22.1 合格

19 硫酸盐 mg/L
GB/T 5750.5-2006

(1.2 离子色谱法)
≤ 250 30.5 合格

20 溶解性总固体 mg/L
GB/T 5750.4-2006

(8.1 称量法)
≤ 1000 350 合格

21 总硬度(以CaCO₃计) mg/L

GB/T 5750.4-2006

(7.1 乙二胺四乙酸二

钠滴定法)

≤ 450 244 合格

22 高锰酸盐指数(以O₂计) mg/L

GB/T 5750.7-2006

(1.1 酸性高锰酸钾滴

定法)

≤ 3 0.54 合格

23 氨(以N计) mg/L

GB/T 5750.5-2006

(9.1 纳氏试剂分光光

度法)

≤ 0.5 ＜0.02 合格

以下空白

***报告结束***

声明：

1. 本报告无批准人签字、检测检验专用章及骑缝章无效。

2. 本报告涂改、增删无效；未经本机构书面批准，不得复制(全文复制除外)报告，复印报告未加盖红色检测检验专用章无效。

3. 本报告仅对本次检验样品负责；样品为委托方提供时，样品来源及信息由委托方提供并确认，本报告结果仅适用于收到的样

品。

4. 若有异议，请于收到报告之日起十五日（食品类七个工作日）内提出，逾期不予受理。

5. 未经本公司同意，不得将此报告用于不当宣传。

6. 扫描报告首页二维码即可查询报告真伪，如有疑问请联系公司邮箱。

7. 标注*/#的检测项目，为非认定/认可项目。
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